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安全隐患整改方案及措施2024年7月14日，由宜昌市住建委安全检查三组、秭归县建设工程安全监督站、建设单位、监理单位对我公司承建的秭归吉盛织染公司成衣车间工地进行现场安全检查，共检查隐患25条。针对查出的问题，我工地立即召开安全专题整改会议...
安全隐患整改方案及措施
2024年7月14日，由宜昌市住建委安全检查三组、秭归县建设工程安全监督站、建设单位、监理单位对我公司承建的秭归吉盛织染公司成衣车间工地进行现场安全检查，共检查隐患25条。针对查出的问题，我工地立即召开安全专题整改会议，针对会议报告提出的问题及隐患进行认真分析，并制定了整改方案，具体实施情况如下：
一、成立隐患整改领导小组：
组
长：
方
鑫
副组长：
潘玉明
殷和峰
成员：韩瞻、刘飞、徐凤山、王菊、刘肖伟、严灿、张士荣、韩庆洲、王群满、龙劲松
领导小组职责：组长负责整改工作的全面领导协调和检查落实；
副组长：积极协助组长工作，制定措施逐项安排落实整改工作；
组
员：按照领导的安排及分管的职责，亲临现场、给予整改的督促和指导协调，确保整改安全、圆满的完成任务，已达到更好的效果。
二、隐患整改措施
〈一〉安全管理（5条）
1、未按考核制度对管理人员进行考核
整改措施：考核制度规定每月对管理人员进行考核，缺5、6月考核记录。由项目经理对管理人员进行考核，资料员做好考核记录。
整改负责人：严灿
整改验收人：方鑫
验收时间：2024年7月15日。
2、部分危险性较大的分部分项专项施工方案（悬挑式卸料平台方案）未经公司内审。
整改措施：将悬挑式卸料平台专项方案送公司内审并签字盖章。
整改负责人：严
灿
检查验收人：潘玉明
整改验收时间：2024年7月16日。
3、安全技术交底内容不全面、无针对性，接受交底人签字不真实。
整改措施：重新制定安全技术交底，对现场工程重新进行安全交底并本人签字。
整改负责人：刘
飞、严
灿
检查负责人：潘玉明
验收时间：2024
年7月17日。
4、公司未定期对项目进行安全检查
整改措施：公司对项目进行了安全检查并有整改通知及回复。
整改负责人：徐凤山、严灿
整改检查人：方鑫
整改验收时间：2024年7月16日。
5、安全教育培训内容不明确，培训记录不全。
整改措施：已制定三级安全教育教案，并有教育记录汇总表。
整改责任人：徐凤山
整改检查人：潘玉明
整改验收时间：2024年7月17日。
〈二〉文明施工（6条）
1、现场无组织排水措施
整改措施：外脚手架四周设置排水管道，每间隔8m设有检查井，管道接入厂区内市政管网。
整改责任人：刘肖伟
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024
年7月17日。
2、现场未建立门卫值守制度
整改措施：因现场施工场地限制无法建立门卫值班室，我单位与建设单位协商共用甲方厂区值班室进行封闭式管理并建立门卫值班制度。
整改责任人：韩瞻、严灿
整改检查人：殷和峰
整改验收时间：2024年7月18日。
3、施工人员未佩戴工作卡
整改措施：施工人员进入现场已佩戴工作卡
整改责任人：樊克双
整改检查人：殷和峰
整改验收时间：2024年7月15日。
4、现场消防措施不完善。
整改措施：现场已按要求设置消防器材
整改责任人：张士荣
整改检查人：刘
飞
整改完成时间：2024年7月15日。
5、制安保卫制度责任未分解到人。
整改措施：制安保卫制度已分解到人。
整改责任人：刘
飞
整改检查人：潘玉明
整改完成时间：2024年7月16日。
6、未见防汛应急救援预案
整改措施：已编制防汛应急救援预案并签字盖章。
整改责任人：潘玉明
整改检查人：方
鑫
整改完成时间：2024年7月18日。
〈三〉脚手架（4条）
1、架体基础周边积水。
整改措施：架体周边积水已排出。
整改责任人：韩庆洲
整改检查人：王
菊
整改验收时间：2024年7月15日。
2、首层密目网局部未封闭。
整改措施：封闭首层密目网。
整改责任人：王群满
整改检查人：王
菊
整改完成时间：2024年7月15日。
3、卸料平台开口处加固措施不完整。
整改措施：卸料平台开口处已用钢管搭设“八”字斜撑，两侧立杆采用“之”字支撑加固。
整改责任人：王群满
整改检查人：徐凤山、刘飞
整改验收时间：2024年7月20日。
4、少数架体与外墙之间间距大于150mm未封闭。
整改措施：架体与外墙之间间距大于150mm的采用硬质防护进行封闭。
整改责任人：王群满
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024
年7月19日。
〈四〉高处作业（5条）
1、楼梯间及塔吊预留洞口防护栏杆立柱间距过大。
整改措施：楼梯间与塔吊预留洞口增加防护立杆。
整改责任人：王群满
整改检查人：王
菊
整改验收时间：2024年7月17日。
2、楼梯间临边挡脚板未按要求设置。
整改措施：楼梯间领边挡脚板已按要求设置。
整改责任人：王群满
整改检查人：王
菊
整改验收时间：2024
年7月17日。
3、屋面梁作业层未按要求满铺脚手板。
整改措施：屋面梁作业层按要求满铺脚手板。
整改责任人：王群满
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024年7月17日。
4、卸料平台与结构之间底面做法不符合要求。
整改措施：卸料平台与结构底面搭设钢管架体加固，再铺设双层跳板，并有模板覆盖。
整改责任人：王群满
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024年7月19日。
5、进出口两侧防护栏杆未设置到位。
整改措施：安全通道进出口两侧按要求设置防护栏杆。
整改责任人：王群满
整改检查人：王
菊
整改验收时间：2024年7月16日。
〈五〉模板支架（2条）
1、窗顶过梁模板使用独立杆支撑。
整改措施：窗顶过梁模板采用钢管扣件式脚手架支撑。
整改责任人：王群满
整改检查人：徐凤山
整改完成时间：2024年7月18日。
2、山墙段屋面梁模板支架拆除顺序错误。
整改措施：山墙屋面梁砼强度已满足拆模要求，剩余部分模板按正确拆模顺序拆除。
整改责任人：龙劲松
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024
年7月19日。
〈六〉施工用电（1条）
1、开关箱一闸多机。
整改措施：拆除配电箱内多余的其他开关，严格按照“一机一闸”设置。
整改责任人：樊雄
整改检查人：徐凤山
整改验收时间：2024年7月15日。
〈七〉塔吊（2条）
1、未安装障碍灯。
整改措施：通知塔吊公司派人安装障碍灯。
整改责任人：谭华荣
整改检查人：刘
飞
整改完成时间：2024年7月18日。
2、基础积水。
整改措施：塔吊基础集水井内设置专用潜水泵，随时抽出基础积水。
整改责任人：张士荣
整改检查人：刘
飞
整改完成时间：2024年7月15日。
湖北中民建筑工程有限公司
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